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Relevé des températures et de la luminosité dans les classes de 1’école primaire

Date : 12/02/2009
Température extérieure ; 3°.

Local Luminosité | Température | Radiateurl | Radiatewr? | Radiateur3 | Radiateurd
(en Jux) ambiante ¢° c° & ¢ c°
1A N 299 20.9 2719 50.1 50.8 19.8
1B N 169 19.3 53 574 49.1 /
e / / / / / /
1D N 606 24.5 42.8 / / /
2A N 375 213 36.1 / / /
2B NS 296 22.7 40 39.3 / /
2C N 366 20.1 43.3 49.7 47.3 /
2D S 385 20.5 45.1 40.9 / /
3A NS 500 254 48.2 585 / /
3B NS 255 225 57.8 53.1 / /
30 S 420 21.2 37.9 50.3 48.5 51.8
3D N 234 20.3 - 59.4 9.1 / v
4A N 453 19.3 324 50 34.1 43.9
4B S 1740 20.6 50.5 51.1 / /
4C S 3810 20 52.8 50.5 42.1 /
4D S 1750 20.5 51.3 51 N2 /
5A N 253 23.3 47.8 46.5 18.4
5B S 302 24.7 47.2 554 / /
5C N 255 25 39.3 47.5 /- /.
5D N 277 25 59.1 56 59.2 /
6A N 332 22.3 22.8 21.3 32.3
6B N 280 21.9 515 44.9 / /
6C N 280 224 46.5 21.2 / y
6D N 342 20.8 44.5 . 48.2 48.2 /
EAO . N 160 223 61.3 ' 50 o /
MULTIM. N 197 22 48 . 33.2 / /
BUREAU N 210 21 - 43.6 36.3 / /

+N : prise de 1a mesure de la luminosité lorsque le ciel était nuageux.
S :.prise de la mesure de la luminosité lorsqu’il y avait un grand soleil.
NS : prise de la mesure de la luminosité lorsqu’il y avait une alternance nuages/éclaircies.

D’apreés des études, les normes conseillées sont les suivantes :

Le confort thermique tourne autour des 22° pour un travailleur assis. Il est calculé sur base de la
température de 1’air et de la température des parois* (murs).

L’intensité lumineuse doit au moins étre de 300 hux a chaque place assise de la classe si on ne veut pas
« forcer » sur la vue.

L’intensité lumineuse au tableau doit étre de 500 hux.

* Le tablean ne reprend pas les températures des parois car les relevés comportent beaucoup trop
d’erreurs. .



Relevé des températures et de la luminosité en fonction des batiments

Bloc secrétariat

Local Luminosité (lux) Température ambiante (¢°)
1C i /
1D N 606 24.5
2A N 375 21.5
2B NS 296 22.7
2C N 366 20.1
2D S 385 20.5
BUREAU N 210 2l
Bloc des 6 classes
Local Luminosité (lux) Température ambiante (c°)
1A N 299 20.9
1B N 169 19.3
4A N 453 19.3
4B S 1740 20.6
4C S 3810 20
4D S 1750 20.5
Bloc yoga
Local Luminosité (lux) Température ambiante (c°)
3A NS 500 254
3B NS 255 22.5
3C S 420 21.2
3D N 234 20.3
MULTIM. N 197 22
E.AO. N 160 22.5
Bloc 5/6 ;
Local Luminosité (1ux) Température ambiante (c°)
5A N 253 23.3
5B S 302 247
5C N 255 25
5D N 277 25
6A N 332 223
6B N 280 219
6C N 280 224
6D N 342 20.8




Audit énergétique de la 5C

Les mesures ont été réalisées le 11/02/09

Température

- Température extérieure d’environ 4°.

- Mesure de la température 3 toutes les places
de la classe.

- Mesure de la température des murs.

- Mesure de la température des fenétres.

- Mesure de la température des radiateurs. - M M 235°
; 7

- Mesure de la luminosité. & toutes les places
de la classe vers 9h (temps trés nuageux).

- Mesure de la luminosité a toutes les places
de la classe vers 10b40
(alternance éclaircies/nuages).
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Question : « Y a-t-il dans votre classe des vannes thermostatiques qui fonctionnent 7 »

Voici les réponses :

Bloc secrétariat

Vannes thermostatiques

| Local _réponse
1C. ’
1D non
2A non
2B Mmom
2C oui
2D oul
| BUREAU non
Bloc des 6 classes
Local réponse
1A oui
1B non
4A our
4B non
4C non
4D A auwt 3
Bloc yoga
~ Local réponse
3A non
3B non
3C oui
3D non
MULTIM. non
E.AQO. non
Bloc 5/6
Local réponse
S5A oui
5B 1 sur2
oL non
5D 2 sur 3
6A -oul
6B 1 sur2
6C 1 sur?2
6D oui




Relevé de la consommation électrique de certains appareils électriques de
I’école

Le relevé reprend la tension (en volts)
Le relevé reprend la puissance (watts) et la durée (h.,min.)

Ces deux derni€res mesures permettent de calculer la consommation électrique et par la suite
de calculer le colt financier d’utilisation des appareils.

Ces mesures ont €té réalisées en branchant sur les appareils des prises permettant de mesurer
la consommation électrique.

Congélateur du bureau Machine a boissons
223 v 218 v
190 w 180 w
2h30 : 1h16
Environ 75 w/h Environ 140 w/h
Photocopieuse salle des profs Photocopieuse bureau
217 v 228 v
270 w : 1080 w
3h04 2h54
‘Environ 90 w/h Environ 370 w/h
Ordi en mode « veille » (multim.) ordi « au travail » (multim.)
217 v 218 v
70 w 120 w
45 min 1h07
Environ 90 w/h Environ 110 w/h

Ol Stefiibimais vas débranchs fenSC)

217v
25w
1h
Environ 25w/h






